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Обслуживание и проектные решения

На участке регулирования А�АВ 
между 00 и 150 угла поворота 2х� и 3х�
ходовые шаровый клапан закрыт, про�
ток равен нулю. Между 150 и 900 угла
поворота шаровый клапан функциони�

рует как регулирующий. У 3х�ходового
клапана величина потока байпаса
(В–АВ) составляет 70 % от номиналь�
ного потока (А�АВ).
Благодаря специальному профилю

отверстия в шаре, 3х�ходовой регулиру�
ющий клапан применяется в системах
со смесительными регулирующими уз�
лами. Cхема такого узла показана на ди�
аграмме.

Раздельная поставка
В случае, когда шаровый клапан и
привод к нему были поставлены от�
дельно, они собираются на месте,
при установке.
Положения установки
Шаровый клапан устанавлива�
ется вертикально (рис. 1) или
горизонтально (рис. 2). Уста�
новка клапана валом вниз не

рекомендуется.
Для сборки и установки не требуется
специальных инструментов, инструк�
ция упакована вместе с клапаном и

приводом.
Ввод в эксплуатацию
При соблюдении всех требований
инструкций по установке клапана ни�
чего дополнительного при его вводе
в эксплуатацию делать не нужно.
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